
ANALÜÜSIAKT  PA26002039 - Joogivesi

Tellija: SAARDE KOMMUNAAL OÜ
Nõmme tn 22
86304 Kilingi-Nõmme
Saarde vald
Pärnu maakond

Proovivõtjad: Sakala, Kaie, SAARDE KOMMUNAAL OÜ, atest.nr. 1804/20
Proovivõtuaeg: 10.06.2026 07:40
Laborisse tulek: 10.06.2026 15:00
Analüüsi lõpp: 19.06.2026 11:21
Proovivõtukoha valdaja: SAARDE KOMMUNAAL OÜ
Proovivõtukoht: Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Kilingi-Nõmme veetöötlusjaamast

väljuv vesi
Proovi märgistus: Y1268, U1263, MV602, P536, CN33, G350, M626

Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Ammoonium (NH4+) SFS 3032 0,013 mg/l 0,5
Elektrijuhtivus (20°C) EVS-EN 27888 570 µS/cm 2500
Hägusus EVS-EN ISO 7027-1  < 0,5 NHÜ Tarbijale

vastuvõetav,
ebaloomulike
muutusteta

Keemiline hapnikutarve (KHTMn)
(oksüdeeritavus)

SFS 3036  < 1 mg/l 5,0

Lõhnaläve indeks EVS-EN 1622 1 TON Tarbijale
vastuvõetav,
ebaloomulike
muutusteta

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas; *** akrediteerimata meetod
     Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri  24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg 30.06.2026
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analüüsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
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Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Maitseläve indeks EVS-EN 1622 1 TFN Tarbijale

vastuvõetav,
ebaloomulike
muutusteta

Nitraat (NO3-) EVS-EN ISO 13395 0,61 mg/l 50
Nitrit (NO2-) EVS-EN ISO 13395 0,028 mg/l 0,5
pH ISO 10523 7,7 6,5-9,5
Sulfaat (SO42-) AOAC 973.57-1990  < 4 mg/l 250
Tsüaniid  (CN-) * ISO 6703-1, Sec 2  < 3 µg/l 50
Värvus EVS-EN ISO 7887,

osa C
2,5 mg/l Pt Tarbijale

vastuvõetav,
ebaloomulike
muutusteta

Fluoriid (F-) ISO 10359-1 0,84 mg/l 1,5
Kloriid (Cl-) SM 4500-Cl-D 6,9 mg/l 250
Alumiinium (Al)  ** EVS-EN ISO 11885 <50 µg/l 200
Antimon (Sb)  ** EVS-EN ISO 17294-2  < 0,05 µg/l 10,0
Arseen (As)  ** EVS-EN ISO 17294-2  < 0,05 µg/l 10,0
Boor (B)  ** EVS-EN ISO 11885 0,14 mg/l 1,5
Kaadmium (Cd)  ** EVS-EN ISO 17294-2  < 0,01 µg/l 5,0
Kroom (Cr)  ** EVS-EN ISO 17294-2 0,13 µg/l 25,0
Mangaan (Mn)  ** EVS-EN ISO 11885 <10 µg/l 50
Naatrium (Na)  ** ISO 9964-3 21 mg/l 200
Nikkel (Ni)  ** EVS-EN ISO 17294-2 0,51 µg/l 20,0
Plii (Pb)  ** EVS-EN ISO 17294-2  < 0,05 µg/l 10,0
Raud (Fe)  ** EVS-EN ISO 11885 <20 µg/l 200
Seleen (Se)  ** EVS-EN ISO 17294-2  < 0,05 µg/l 20,0
Uraan (U)  ** EVS-EN ISO 17294-2

***
 < 0,02 µg/l 5,0

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas; *** akrediteerimata meetod
     Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri  24.09.2019 määruses nr 61
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Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Vask (Cu)  ** EVS-EN ISO 17294-2 0,0015 mg/l 2
Elavhõbe (Hg)  ** EVS-EN ISO 17852  < 0,005 µg/l 1,0
Ammooniumperfluoro(2-metüül-3-oksaheks
anoaat)(HFPO-DA/Gen X)   *

STJnrU96 ***  < 0,1 µg/l

Perfluoroheksadekaanhape (PFHxDA)   * STJnrU96 ***  < 0,1 µg/l
Perfluorododekaansulfoonhape (PFDoDS) 
 *

STJnrU96 ***  < 0,1 µg/l

Perfluorooktadekaanhape (PFODA)   * STJnrU96 ***  < 0,1 µg/l
Ammoonium-2,2,3-trifluoro-3-(1,1,2,2,3,3-h
eksafluoro-3-(trifluorometoksü)propoksü)pr
opanaat (ADONA) *

STJnrU96 ***  < 0,1 µg/l

Perfluoroundekaansulfoonhape (PFUnDS) 
*

STJnrU96 ***  < 0,1 µg/l

Perfluorotridekaansulfoonhape (PFTrDS)  * STJnrU96 ***  < 0,1 µg/l
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dekaansulfoonha
pe (8:2FTS)  *

STJnrU96  < 0,007 µg/l

1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-heksaansulfoonh
ape (4:2FTS)  *

STJnrU96  < 0,001 µg/l

1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-oktaansulfoonhap
e (6:2FTS)  *

STJnrU96  < 0,002 µg/l

N-etüülperfluoro-1-oktaansulfoonamiid
äädikhape (N-EtFOSAA)  *

STJnrU96  < 0,01 µg/l

Perfluoroheksaanhape (PFHxA)  * STJnrU96  < 0,002 µg/l
Perfluoroheptaanhape (PFHpA)  * STJnrU96  < 0,001 µg/l
Perfluoropentaanhape (PFPeA)  * STJnrU96  < 0,02 µg/l
Perfluorotetradekaanhape (PFTeDA)  * STJnrU96  < 0,02 µg/l
Perfluorotridekaanhape (PFTrDA)  * STJnrU96  < 0,02 µg/l
Perfluorobutaanhape (PFBA)  * STJnrU96  < 0,001 µg/l
* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas; *** akrediteerimata meetod
     Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri  24.09.2019 määruses nr 61
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Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Perfluorobutaansulfoonhape (PFBS)  * STJnrU96  < 0,001 µg/l
Perfluorodekaanhape (PFDA)  * STJnrU96  < 0,002 µg/l
Perfluorodekaansulfoonhape (PFDS)  * STJnrU96  < 0,001 µg/l
Perfluorododekaanhape (PFDoDA)  * STJnrU96  < 0,004 µg/l
Perfluoroheksaansulfoonhape (PFHxS)  * STJnrU96  < 0,001 µg/l
Perfluoroheptaansulfoonhape (PFHpS)  * STJnrU96  < 0,002 µg/l
Perfluorononaanhape (PFNA)  * STJnrU96  < 0,0005 µg/l
Perfluorononaansulfoonhape (PFNS)  * STJnrU96  < 0,004 µg/l
Perfluorooktaanhape (PFOA)  * STJnrU96  < 0,001 µg/l
Perfluorooktaansulfoonamiid (PFOSA)  * STJnrU96  < 0,002 µg/l
Perfluorooktaansulfoonhape (PFOS)   * STJnrU96  < 0,00003 µg/l
Perfluoropentaansulfoonhape (PFPeS)  * STJnrU96  < 0,001 µg/l
Perfluoroundekaanhape (PFUnDA)   * STJnrU96  < 0,002 µg/l
PFAS-ide summa (SoM määrus nr 61, 20
ühendit)  *

STJnrU96 *** - µg/l 0,1

Benseen  * ISO 20595  < 0,06 µg/l 1,0
Bromodiklorometaan  * ISO 20595  < 0,1 µg/l
Dibromoklorometaan  * ISO 20595  < 0,1 µg/l
1,2-Dikloroetaan  * ISO 20595  < 0,1 µg/l 3
Tetrakloroeteen (perkloroeteen) * ISO 20595  < 0,1 µg/l
Tribromometaan (bromoform)  * ISO 20595  < 0,1 µg/l
Trikloroeteen (trikloroetüleen) * ISO 20595  < 0,1 µg/l
Triklorometaan (kloroform) * ISO 20595  < 0,03 µg/l
Tetrakloroeteeni ja trikloroeteeni  summa  * ISO 20595  - µg/l 10
Trihalometaanide summa (4 ühendit)  * ISO 20595  - µg/l 100
Antratseen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Atsenafteen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Atsenaftüleen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas; *** akrediteerimata meetod
     Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri  24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg 30.06.2026
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Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Benso(a)antratseen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Benso(a)püreen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l 0,010
Benso(b)fluoranteen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Benso(k)fluoranteen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Benso(g,h,i)perüleen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Dibenso(a,h)antratseen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Fenantreen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Fluoranteen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Fluoreen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)püreen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Krüseen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Naftaleen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Püreen  * ISO 28540  < 0,002 µg/l
Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike
summa (EPA 16 PAH-i)  *

ISO 28540 - µg/l

2,4-D  * STJnrU92  < 0,05 µg/l 0,10
Ametrüün  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Amidosulfuroon  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Penkonasool  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Prokloraas  * STJnrU92  < 0,02 µg/l 0,10
Atseetamipriid  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Bentasoon  * STJnrU92  < 0,02 µg/l 0,10
Desetüül-atrasiin  * STJnrU92  < 0,004 µg/l 0,10
Diflubensuroon   * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Diflufenikaan   * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Dikloroprop-P  * STJnrU92  < 0,02 µg/l 0,10
Dimetoaat  * STJnrU92  < 0,003 µg/l 0,10
Dimoksüstrobiin   * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas; *** akrediteerimata meetod
     Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri  24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg 30.06.2026
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.
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Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Diuroon  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Ethopropos  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Fenpropidiin  * STJnrU92  < 0,003 µg/l 0,10
Imasaliil  * STJnrU92  < 0,02 µg/l 0,10
Imidaklopriid  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Ipkonasool  * STJnrU92  < 0,02 µg/l 0,10
Isoprokarb  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Isoproturoon  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Kloridasoon  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Kloridasoon-desfenüül  * STJnrU92  < 0,04 µg/l 0,10
Kloroksuroon  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Klorotoluroon  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Klotianidiin  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Linuroon  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Malatioon  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
MCPA  * STJnrU92  < 0,02 µg/l 0,10
Metabenstiasuroon  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Metasakloor  * STJnrU92  < 0,002 µg/l 0,10
Metiokarb  * STJnrU92  < 0,002 µg/l 0,10
Metkonasool  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Metobromuroon  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Metoksuroon  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Monolinuroon  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Napropamiid  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Nikosulfuroon  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Ometoaat  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Propamokarb-hüdrokloriid  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Propikonasool  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas; *** akrediteerimata meetod
     Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri  24.09.2019 määruses nr 61
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Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Simasiin  * STJnrU92  < 0,003 µg/l 0,10
Spiroksamiin  * STJnrU92  < 0,003 µg/l 0,10
Teflubensuroon   * STJnrU92  < 0,003 µg/l 0,10
Terbutriin  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Tetrakonasool  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Tiaklopriid  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
Tiametoksaam  * STJnrU92  < 0,003 µg/l 0,10
Triadimenool  * STJnrU92  < 0,005 µg/l 0,10
Tritosulfuroon  * STJnrU92  < 0,01 µg/l 0,10
Tsübutriin  * STJnrU92  < 0,001 µg/l 0,10
LC pestitsiidide summa (2 metoodikat
STJnrU92/STJnrU93)   *

STJnrU92/STJnrU93 - µg/l 0,50

Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISO 9308-2 0 arv/100
ml

0

Enterokokid EVS-EN ISO 7899-2 0 arv/100
ml

0

Escherichia coli EVS-EN ISO 9308-2 0 arv/100
ml

0

Kolooniate arv 22°C EVS-EN ISO 6222 22 arv/1 ml ebaloomulike
muutusteta

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas; ** näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas; *** akrediteerimata meetod
     Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri  24.09.2019 määruses nr 61
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